
 
GESTIONE OPERATIVA   

Estensione del servizio  

Resp.le: Alberto Alderigi 

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4) 

                                             

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net 

Acque SpA 

 

Sede Legale 

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) 

 

Sede Amministrativa 

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa 

tel 050 843111, fax 050 843260 

www.acque.net 

info@acque.net, info@pec.acque.net 

P
a
g
in

a
 1

 d
i 
4
 

Spett. le                                    arch. David Marinari 

                   Via  Valdera P., n. 169 

                   56038 – Ponsacco (PI) 

PEC: david.marinari@archiworldpec.it  

 

 

 

                                                                        p. c.     Spett.le                                              Comune di Calcinaia 

   Piazza Indipendenza , n. 7 

         56012 - Calcinaia  (PI) 

 

alla c. a. Ufficio Tecnico 

 

 

Oggetto :  rif. prot. 31762 del 25.7.2018 - richiesta di parere preventivo di fattibilità relativo ai servizi di  

fornitura idrica e fognatura nera al comparto di lottizzazione – 38 u.i. + una scuola pubblica 

- previsto in “Zona La Conca” nei pressi di Via G. Falcone\Via S. Ubaldesca), nel Comune 

di Calcinaia. 

 

RETE ACQUEDOTTO 

Vista la richiesta in oggetto, relativamente alla fornitura idrico-potabile, Acque s.p.a., considerato l’esito 

del sopralluogo eseguito sul posto dai ns. tecnici, sentito il parere del settore esercizio, avendo valutato 

e considerato lo stato attuale della rete, comunica quanto segue: 

 

- dal punto di vista idraulico, nei pressi dell’area interessata dall’intervento è presente una rete 

distributiva sufficiente all’erogazione standard dell’acqua potabile (Via G. Falcone\Via S. 

Ubaldesca); 

 

- in considerazione di quanto sopra, è possibile esprimere parere preventivo di fattibilità 

favorevole in merito all’approvvigionamento idrico per l’intervento urbanistico in oggetto a 

condizione che: 

 

1. sia realizzata l’estensione della rete idrica su tutta la nuova viabilità pubblica interna al 

comparto; 

 

2. la tubazione di estensione dovrà essere in ghisa sferoidale del diametro di DN100mm; 

 

3. alle estremità e sui nodi principali della tubazione dovranno essere realizzati i pozzetti di 

manovra con le relative saracinesche per la manutenzione della rete; 

 

4. i contatori saranno collocati al limite tra la proprietà pubblica\privata; 

 

5. considerato che la zona in oggetto è strutturalmente sensibile alle perdite di carico idraulico, 

sarà indispensabile dotare le nuove utenze di impianto autonomo con serbatoio di accumulo 

(a gestione privata) tipo autoclave per regolare le pressioni e le portate; 

 

6. dovrà essere valutato successivamente dai ns. uffici, in sede di rilascio di nulla osta definitivo al 

progetto della rete idrica, il punto di collegamento tra la rete esistente e quella in progetto; 
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7. come da regolamento vigente, tutti gli oneri per l’esecuzione dei potenziamenti\estensioni 

oltre a collaudi e collegamenti alla rete acquedotto, sono posti interamente a carico del 

richiedente;  

 

8. per i tratti di rete da eseguire sulla viabilità pubblica, e comunque prima dell’inizio lavori, la S.V. 

dovrà presentare specifico progetto esecutivo contenente la seguente documentazione in 

triplice copia da sottoporre a ns. autorizzazione: 

 

- corografia in scala 1:5000 o 1:10.000 dove viene evidenziata l’area oggetto dell’intervento; 

- estratto di PRG dove si evidenziano le aree già urbanizzate e quelle da urbanizzare; 

- planimetria di progetto in scala 1:500 o 1:200 dell’area oggetto dell’intervento contenete le 

seguenti indicazioni in cartaceo e su supporto informatico: 

a) quote altimetriche; 

b) distinzione aree e strade pubbliche e private; 

c) ubicazione della condotta idrica;  

d) ubicazione degli allacci idrici di utenza; 

e) ubicazione dei vani contatori (indicando il numero dei contatori che conterranno); 

f) ubicazione eventuali idranti e\o fontanelle pubbliche espressamente richieste dalla 

Amm. Comunale nel rispetto dell’Art. 30-31 del Regolamento del Servizio Acquedotto; 

g)  indicazione di autoclavi ad uso privato; 

h) schema della sezione stradale quotata in scala 1:50 con l’esatta ubicazione dei 

sottoservizi; 

i) particolari costruttivi; 

j) relazione tecnica contenente le indicazioni relative alle quote altimetriche della zona, la 

destinazione d’uso dei fabbricati, numero delle utenze previste ad uso civile, numero delle 

utenze previste ad uso industriale, stima dei fabbisogni idrici, specifiche sulla tipologia delle 

strade di nuova lottizzazione ed esistenti limitrofe all’area in oggetto. 

 

RETE FOGNATURA NERA 

per lo smaltimento reflui, per quanto di competenza di questa Società, si esprimere parere preventivo di 

fattibilità favorevole a condizione che: 

 

- allo stato attuale, lo scarico delle acque reflue della lottizzazione in oggetto, confluirebbe nella 

rete di fognatura mista recapitante all’impianto di depurazione di Calcinaia, il quale, non ha 

più capacità residua di depurazione, pertanto ogni lotto, dovrà installare dei depuratori a 

gestione esclusivamente privata, idonei a scaricare in acque superficiali; 

 

- si precisa che, attualmente, sono in corso di realizzazione i lavori di ristrutturazione del sistema 

fognario comunale nel suo complesso che prevedono la trasformazione del depuratore di 

Calcinaia in stazione di sollevamento recapitante al depuratore centralizzato di Pontedera; 

pertanto, compatibilmente con i tempi di realizzazione ed ultimazione delle vs. opere in 

progetto, se le tempistiche saranno compatibili, i nuovi edifici potranno essere allacciati alla 

rete fognaria mista esistente previa installazione di impianti di pre-trattamento reflui mediante 

utilizzo di vasche settiche tipo imhoff adeguatamente dimensionate in  termini di AE; 

 

- per i tratti di rete fognaria nera da eseguire sulla viabilità pubblica, e comunque prima 

dell’inizio lavori, la S.V. dovrà presentare specifico progetto esecutivo contenente la seguente 

documentazione in triplice copia da sottoporre a ns. approvazione; il progetto esecutivo dovrà 

contenere i seguenti elaborati con le relative indicazioni: 

http://www.acque.net/privacy
mailto:privacy@acque.net


 
GESTIONE OPERATIVA   

Estensione del servizio  

Resp.le: Alberto Alderigi 

GO/ Estensione del servizio al_AL (H4) 

                                             

Capitale Sociale €9.953.116 - C.C.I.A.A. Reg. Imprese Firenze n. 05175700482 - Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482 - Mod 1.4.1 - rev.8 12.07.2018 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa su http://www.acque.net/privacy o scrivici a privacy@acque.net 

Acque SpA 

 

Sede Legale 

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI) 

 

Sede Amministrativa 

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa 

tel 050 843111, fax 050 843260 

www.acque.net 

info@acque.net, info@pec.acque.net 

P
a
g
in

a
 3

 d
i 
4
 

 

- Estratto di mappa o di PRG in scala opportuna dove si evidenzia l’ubicazione della zona 

d’intervento; 

 

- Schema di smaltimento liquami in scala 1:200/1:500 dove si evidenzia la rete fognaria in 

progetto con le caratteristiche tecniche e le modalità di collegamento alla rete fognaria 

pubblica esistente, il limite tra proprietà Pubblica/Privata; 

 

- Profilo longitudinale quotato in scala opportuna, dove si evidenzia la quota di scorrimento, il 

dislivello dalla sovrastruttura stradale e le distanze di ogni pozzetto di ispezione, i quali dovranno 

essere numerati e rintracciabili facilmente nello schema di smaltimento liquami; 

 

- Relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 

 

- per la realizzazione delle condotte a gravità di fognatura nera dovranno essere utilizzate 

tubazioni in PVC rigido con giunto ed anello di tenuta di materiale elastomerico per fognature 

e scarichi non in pressione, conformi alla norma UNI EN 1401-1 SN8 DN 200 per le condotte 

stradali e DN 160 per gli allacciamenti dei singoli utenti; 

 

- al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, ciascun singolo lotto dovrà predisporre un 

pozzetto di ispezione sifonato, tipo Firenze, per la manutenzione periodica dell’allacciamento; 

 

- la pendenza minima delle condotte stradali non dovrà essere possibilmente inferiore al 3‰, e 

la massima non superiore al 2%. Laddove l’andamento stradale dovesse presentare maggiori 

pendenze si dovrà rispettare quanto sopra inserendo idonei pozzetti di salto; 

 

- i pozzetti di ispezione , la cui luce libera interna dovrà essere non inferiore a cm 80, dovranno 

avere caratteristiche di tenuta sia per le acque transitanti che nei confronti delle acque di 

falda presenti nel terreno, dovranno avere il fondo complanare al piano di scorrimento della 

condotta e pendenze di fondo tali da impedire la sosta negli stessi da parte dei liquami 

transitanti e dovranno essere previsti lungo i vari tratti fognari ad interasse indicativamente di 

circa 40/50 ml oltre che in ogni punto di variazione planimetrica od altimetrica dell’andamento 

delle condotte, ; 

 

- per i chiusini dei pozzetti di ispezione e di allaccio dovrà essere previsto l’uso di ghisa sferoidale 

classe D400 carrabile circolare con chiusura a scatto, alla luce della miglior conservazione, 

maggior resistenza specifica e facilità di movimento in fase di gestione del sistema, e dovranno 

avere impressa la dicitura “FOGNATURA”; 

 

- la predisposizione delle derivazioni, nei tratti di area pubblica, per gli allacciamenti delle future 

utenze dovranno essere realizzate seguendo le modalità e gli schemi tecnici già approvati 

dall’A.A.T.O 2 Basso Valdarno ed attualmente in vigore sul territorio sullo stesso; in specifico, 

salvo necessità esecutive particolari, l’allacciamento dovrà essere effettuato con andamento 

perpendicolare rispetto alla condotta stradale andandosi a collegare tramite pezzo speciale 

alla sommità della tubazione stessa; 

 

- nella fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere presi contatti 

preliminari con Acque S.p.a. ogni qualvolta  sia necessario effettuare interventi che vadano ad 

interessare le reti fognarie esistenti; 
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- al termine dei lavori dovranno essere forniti, sia in copia che su supporto informatico, elaborati 

grafici aggiornati dalle variazioni inserite rispetto al progetto originario; l’andamento 

planimetrico dovrà essere riferito a punti di appoggio certo quali spigoli  di fabbricati, muri di 

cinta ed altri manufatti edili; dove si presentassero tratti fognari pubblici transitanti in aree 

private dovrà essere fornita documentazione afferente l’autorizzazione alla posa di tali opere 

ed alla eventuale esecuzione di opere di manutenzione che successivamente possano rendersi 

necessarie;  
 

- successivamente al completamento delle opere, tutte le attività necessarie al collaudo (prove 

idrauliche di tenuta, la fornitura dell’acqua e quanto altro occorra per i riscontri di funzionalità 

e conformità) saranno a vostro carico ed in base a tali verifiche questa Società  rilascerà, dietro 

richiesta, specifica comunicazione di regolare esecuzione; 

 

- contestualmente al rilascio della comunicazione suddetta Acque S.p.A. prenderà in gestione le 

nuove opere ritenendo che rispecchino le caratteristiche necessarie per entrare a far parte dei 

cespiti in gestione a questa Società; nel caso in cui l’Amm. Comunale interessata o l’A.A.T.O. 2 

Basso Valdarno rilevino vizi o difformità tecnico-amministrative tali da non giustificare la presa in 

carico del bene da parte del gestore, ne faranno comunicazione scritta a questa Società. 
 

NOTA 1: la pendenza minima del collettore accettata da Acque spa  è del 3 per mille; in caso di 

incompatibilità delle quote di progetto con il collettore esistente le nuove utenze dovranno dotarsi di 

impianti di sollevamento privati; 
 

NOTA 2: vista la grandezza dell’intervento che andrà ad impattare su un sistema fognario già al limite 

dal punto di vista strutturale Acque spa si riserva, in fase progettuale più avanzata (rilascio del parere 

definitivo), di prescrivere adeguamenti strutturali sulla rete fognaria quali per esempio sostituzione 

pompe sollevamento, rifacimento con potenziamento di collettori esistenti, ecc… 

 

Considerati i rapidi cambiamenti e l’evoluzione urbanistica del territorio del Comune di Calcinaia, il 

presente parere ha una validità temporale di un anno a partire dalla data di protocollo; trascorso tale 

temine, è necessario che la SV chieda nuovo parere preventivo, così da avere una valutazione 

realistica e puntuale in merito all’effetto del nuovo insediamento urbano sulla struttura della rete idrica 

e sulla disponibilità di risorsa. 

Precisiamo che, decorso il periodo sopra indicato, Acque spa, non si riterrà vincolata al presente 

parere, pertanto, successivamente, potrà indicare e valutare varianti e\o prescrizioni anche di diversa 

entità rispetto all’attuale. 

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete metterVi in contatto con il tecnico: p. ed. Alberto Alderigi 

(telefono 050.843155 a.alderigi@acque.net). 

 

Distinti saluti.  
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